[image: Resultado de imagen para MUNICIPALIDAD DE PIURA]MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
 




INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO 

[bookmark: _Hlk531167196][bookmark: _Hlk531174251]      ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES POR AFECTACIÓN DEL FEN-2017


“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 412 CON CÓDIGO LOCAL 413227 DISTRITO DE CATACAOS - PIURA - PIURA”



Código único de inversiones xxxxxxx
Código ARCC 1855








INFORME TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 412

Contenido

1.	DATOS GENERALES	3
A.	NOMBRE DEL PROYECTO:	3
B.	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	3
C.	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO	3
D.	ÁREAS DEL TERRENO	4
E.	SERVICIO EDUCATIVO:	4
F.	DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA	5

2.	DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA	6
     A.MODULOS Y/O EDIFICACIONES	6
     B.ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA:	6
MODULO 01	10
MODULO 02	11
MODULO 03	12
MODULO 04	12
MODULO 05	13
MODULO 06	14
MODULO 07.…………………………………………………………………………………………………………...15
         OBRAS EXTERIORES	17
         INSTALACIONES SANITARIAS	17
         INSTALACIONES ELECTRICAS	17
3.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	19
3.1	CONCLUSIONES	19
3.2	RECOMENDACIONES	20








1. [bookmark: _Toc10126181]DATOS GENERALES 

A. [bookmark: _Toc10126182]NOMBRE DEL PROYECTO:

“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 412 CON CÓDIGO LOCAL 413227 DISTRITO DE CATACAOS – PIURA - PIURA”

B. [bookmark: _Toc10126183]UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La Institución Educativa Inicial N°412, se encuentra ubicada en el A.H Juan de Mori 
I etapa, Distrito de Catacaos, Provincia Piura, Departamento de Piura. 

Departamento		            	: 	Piura
Provincia			: 	Piura
Distrito				:	Catacaos
Latitud Sur			:	5° 16′ 6.01″  
Latitud Oeste		            	:	80° 40′ 45.13″    
Altitud				:	27 m.s.n.m.


LOCALIZACIÓN
[image: ][image: ][image: Resultado de imagen para MAPA DE PIURA Y SUS DISTRITOS] 

                          Ubicación Geográfica del Distrito de Catacaos





C. [bookmark: _Toc10126184]SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO

La IE 412 cuenta con dos (02) terrenos, los cuales se describen a continuación:

-Un primer lote que de acuerdo al Título de Propiedad N° 003359 y según inscripción realizada en ASIENTO N°2_F.181_T.312, de propiedad del Ministerio de Educación, fue donado por la Municipalidad Distrital de Catacaos, entidad que haciendo uso de sus facultades confiere un lote de terreno a la 
IE 412 ubicado en el A.H Juan de Mori I etapa mediante Resolución de Alcaldía N° 214 – 2002 – A – MDC del 02 de mayo del 2002, lote que tiene los siguientes linderos y medidas perimétricas:

-Por el frente: Colinda con calle 7, con 6.85 ml.
-Por la derecha entrando: Colinda con lote 8, con 22.00 ml.
-Por la izquierda entrando: Colinda con lote 6, con 22.00 ml.
-Por el fondo: Colinda con pasaje S/N, con 6.85 ml.

El área de terreno registrada a favor es de 150.70 m2 y un perímetro de 57.70ml.

-El segundo lote ubicado en la parte posterior del primer lote, fue cedido por la Comunidad Campesina de Catacaos el 31 de diciembre de 1998 mediante Certificado de Posesión N° 10084 – 2008. Cabe mencionar que la mayor parte del área de terreno actualmente se encuentra invadida por moradores de la zona quedando un área útil mucho menor respecto al área consignada en documentos de propiedad.

El área de terreno registrada es de 2,302.00 m2.

Asimismo, se hace referencia que, de acuerdo al levantamiento topográfico realizado en la ubicación actual de la IE, ésta ocupa un terreno de 08 lados y tiene los siguientes linderos y medidas perimétricas:
Por el frente: 		Colinda con calle 7 	con línea recta de 7.10 ml.	
Por la derecha: 		colinda con lote 8 y 9 	Con línea quebrada 3 tramos
	Tramo 1	con Prop. Terceros	con 13.16 ml
Tramo 2	con lote 8 y 9		con 15.42 ml
Tramo 3	con lote 8		con 23.27 ml
Por la izquierda: 	colinda con lote 6 y 5	con línea quebrada de 3 tramos
Tramo 1	con Prop. Terceros	con 13.98 ml
Tramo 2	con lote 8 y 9		con   9.28 ml
Tramo 3	con lote 8		con 22.01 ml
Por el fondo: 		colinda con pasaje S/N con una línea recta de 32.46 ml.
                            
Del levantamiento realizado se verificó un área de terreno de 595.40 m2 y un perímetro de 136.68 ml.
*Para efectos del presente informe se tendrá en cuenta los datos obtenidos del levantamiento topográfico realizado y a la vez serán considerados para plantear la nueva propuesta arquitectónica que se desarrollará en la siguiente etapa. En ese sentido se adjunta documento de compromiso por parte de la Entidad, de realizar los tramites necesarios para e saneamiento físico legal, a favor del Estado- MINEDU.

D. [bookmark: _Toc10034434][bookmark: _Toc10126185]ÁREAS DEL TERRENO

A continuación, el cuadro de áreas de la institución educativa.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 412 (SEGÚN LEVANTAMIENTO)

	ÁREA TOTAL TERRENO
	595.40 m2

	ÁREA CONSTRUIDA
	3 m2

	ÁREA LIBRE (TECHADA)
	267.38 m2

	PERÍMETRO
	136.69 ml




E. [bookmark: _Toc10126186]SERVICIO EDUCATIVO: 

La Institución Educativa Inicial – Jardín N° 412, Distrito de Catacaos – Provincia de Piura – Departamento de Piura, presta los servicios educativos en el Nivel Inicial en turno de la mañana en el sector urbano antes mencionado.

La oferta educativa actual se brinda a partir de 03 docentes en aulas de material noble con mobiliario y equipamiento básico.

· Nivel de Servicio		: Inicial - Jardín
· Código Modular		: 0737619
· Código Local		: 413227
· Turno			: Solo Mañana
· Zona			: Urbana
· Ubigeo			: 200001
· Cantidad Alumnos		: 65
· Código CP MINEDU	: 121984
· Ubicación			: CALLE 7 SECTOR I MZ M LOTE 5
· Nombre IE			: 412
· Directora			: Rosas Saenz, Rocelda Lourdes
· Altitud			: 27
· Latitud			: 5° 16′ 6.01″  
· Longitud			: 80° 40′ 45.13″
· Área			: 595.40 m2







F. [bookmark: _Toc10126187]DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

CUADRO 01: RESUMEN DEMANDA ESTUDIANTES


	NIVEL EDUCATIVO
	SECCIÓN
	NÚMERO DE NIÑOS MATRICULADOS
	SCCIONES

	INICIAL 
	3 Años
	25
	1

	
	4 Años
	21
	1

	
	5 Años
	18
	1

	
	6 Años
	1
	

	TOTAL
	 
	65
	3

	Fuente: Web Escale 2017


Nota: Presenta 3 docentes, se ubica en zona Urbana.



2. [bookmark: _Toc10126188]DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA

La inspección ocular que se ha realizado en la Institución Educativa N° 412, pretende establecer algunas recomendaciones para intervenir en la infraestructura dañada como consecuencia directa de su afectación por efecto del niño costero 2017. Las intervenciones a realizar estarán basadas en las normas técnicas de construcción y diseño de instituciones educativas del nivel inicial.

· El primer objetivo es identificar las estructuras que han sido afectadas por el Fenómeno El Niño 2017 y su grado de riesgo.
· Establecer ciertas recomendaciones y conclusiones para la intervención en la Institución Educativa, siguiendo los lineamientos del programa Reconstrucción con Cambios. 
· La Institución educativa N° 412, ubicada en el departamento de Piura, en la provincia de Piura y distrito de Catacaos, está conformada por módulos que incluyen diversos ambientes pedagógicos, de servicios y áreas libres. El local educativo, está conformada por 07 módulos donde encontramos las siguientes áreas: área administrativa, área pedagógica, área complementaria, área de servicios, SS.HH (hombres, mujeres, profesores) y patios con piso de concreto y cobertura liviana de madera y metálica. El local educativo es una construcción de material noble ejecutada por la APAFA y Municipalidad Distrital de Catacaos hace más de 40 años y se encuentra en muy mal estado de conservación. En cuanto a los accesos, la I.E en estudio posee dos ingresos, de los cuales solo se encuentra en funcionamiento el ingreso que colinda con la calle 7.




GRÁFICA 1: Módulos existentes

 [image: ]PATIO 1
PATIO 2
MODULO 7
MODULO 6
MODULO 5
MODULO 4
MODULO 3
MODULO 1
MODULO 2

 Fuente: ELABORACION PROPIA

MODULO 1 – 101.05 m2
MODULO 2 – 50.58 m2
MODULO 3 – 16.40 m2
MODULO 4 – 57.54 m2
MODULO 5 – 27.69 m2
MODULO 6 – 57.75 m2
MODULO 7 – 6.92 m2
PAT. TECHADO 1 – 131.08
PAT. TECHADO 2 – 130.21
VEREDA – 6.09 m2
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A. [bookmark: _Toc17795454]MÓDULOS Y/O EDIFICACIONES 
La infraestructura de la I.E.I N° 412, está conformada por los siguientes módulos:
   Infraestructura interior:
· MODULO 1: Módulo de material noble, conformado por archivo + depósito de material educativo y aula de 04 años, con un área de 101.05 m2.
· MODULO 2: Módulo de material noble, conformado por aula de 03 años con un área de 50.58 m2.
· MODULO 3: Módulo de material noble, conformado por SS.HH niños, SS.HH niñas y SS.HH docentes con un área de 16.40 m2.
· MODULO 4: Conformado por aula psicomotriz, con un área de 57.54 m2.
· MODULO 5: Conformado por dirección + sala de profesores y cocina, con un área de 27.69 m2.
· MODULO 6: Conformado por aula de 05 años, con un área de 57.75 m2.
· MODULO 7: Conformado por SS.HH niños y SS.HH niñas, con un área de 6.92 m2.
· PATIO TECHADO 1 Y 2: espacios destinados al esparcimiento de los niños, suman un área de 261.29 m2.

GRÁFICA 2: Distribución de Ambientes – Situación Actual
[image: ]
Fuente: ELABORACION PROPIA

Infraestructura exterior / perimetral:
· Cerco perimétrico de material noble presenta eflorescencias y desprendimiento de tarrajeo principalmente en la parte inferior. Cabe mencionar que en el tramo central de dicho cerco se ubica un portón metálico de dos hojas, el cual producto del contacto directo con el agua al que estuvo expuesto quedó inhabilitado.

B. ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

· A continuación, se detallan las características relevantes de los ambientes que conforman los módulos de la institución educativa, entre ellos el estado de conservación, el material constructivo y su afectación por el FEN 2017.

· La infraestructura de la I.E.I  N° 412, está conformada por 04 módulos pedagógicos, 01 módulo compartido por dirección y cocina, 01 módulo de SS.HH (niños, niñas, docentes) de material noble, adicionalmente cuenta con 01 módulo de SS. HH (h-m) de material prefabricado (triplay) y también se evidencian patios de concreto con cobertura y estructura metálica. Se detalla su caracterización en el siguiente cuadro.
CUADRO N°02: CUADRO RESUMEN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE – IEI 412
Fuente: ELABORACION PROPIA

	N°
	MODULO
	ESTADO
	ANTIGÜEDAD
(AÑOS)
	AMBIENTES
	ESTRUCTURA
	AFECTACIONES
	EJECUTOR

	1
	

MODULO 01
	

MALO
	

40
	ARCHIVO + DEP. MAT. EDUCATIVO Y AULA 4 AÑOS

	MATERIAL NOBLE CON COBERTURA DE FIBROCEMENTO
	PRESENCIA DE FISURAS Y FALTA DE PINTURA, COBERTURA PRESENTA FISURA
	APAFA

	
2
	
MODULO 02
	

MALO
	

26
	

AULA 3 AÑOS
	MATERIAL NOBLE CON COBERTURA DE FIBROCEMENTO
	PRESENCIA DE FISURAS Y FALTA DE PINTURA, COBERTURA PRESENTA  ORIFICIO
	MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CATACAOS

	3
	MODULO 03
	MALO
	10
	SS.HH NIÑOS, NIÑAS Y DOCENTE
	MATERIAL NOBLE CON COBERTURA DE CALAMINA
	PRESENCIA DE FISURAS Y FALTA DE PINTURA, COBERTURA ROTA
	APAFA

	
4
	
MODULO 04
	
MALO
	
40
	
AULA PSICOMOTRIZ
	MATERIAL NOBLE CON COBERTURA DE FIBROCEMENTO
	PRESENCIA DE FISURAS Y FALTA DE PINTURA, COBERTURA PRESENTA FISURA
	APAFA

	
5
	
MODULO 05
	
MALO
	
5
	DIRECCION + SALA DE PROFESORES Y COCINA
	MATERIAL NOBLE CON COBERTURA DE CALAMINA
	FALTA PINTURA, COBERTURA EN ESTAO REGULAR
	APAFA

	6
	MODULO 06
	MALO
	25
	AULA 5 AÑOS
	MATERIAL NOBLE CON COBERTURA DE CALAMINON
	PRESENCIA DE FISURAS Y FALTA DE PINTURA, COBERTURA EN REGULAR ESTADO
	APAFA

	7
	MODULO 07
	
	2
	SS.HH NIÑOS Y SS.HH NIÑAS
	MATERIAL PREFABRICADO (TRIPLAY)
	PANELES DE TRIPLAY DEFORMADOS 
	APAFA




CUADRO N°01: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE – IEI N° 412

	ÍTEM
	N° DE PISOS
	ÁREA CONSTRUIDA (M2)
	AREA A INTERVENIR (M2)
	AÑOS DE ANTIGÜEDAD
	ESTADO DE CONSER
VACIÓN
	EJECU
TOR
	MATERIAL
	OBSERVACIÓN

	MODULO 01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AULA 4 AÑOS
	1
	48.05
	48
	40
	MALO
	APAFA
	Material noble (muros de albañilería con confinamiento deficiente y cobertura ligera de fibrocemento)
	PRESENCIA EN MUROS DE FISURAS Y FALTA DE PINTURA. NO CUMPLE CON LA NORMA E.030, DEL RNE

	ARCHIVO + DEP. MAT. EDUCATIVO
	1
	45.08
	45.13
	40
	
	
	
	

	VOLADIZO
	1
	9.13
	 
	40
	
	
	
	

	MUROS
	1
	7.92
	-
	40
	
	
	
	

	MODULO 02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AULA 3 AÑOS
	1
	45.79
	45.79
	26
	MALO
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
	Material noble (muros de albañilería con confinamiento deficiente y cobertura ligera de fibrocemento)
	PRESENCIA EN MUROS DE FISURAS Y FALTA DE PINTURA. NO CUMPLE CON LA NORMA E.030, DEL RNE

	VOLADIZO
	1
	11.9
	11.9
	26
	
	
	
	

	MUROS
	1
	4.79
	-
	26
	
	
	
	

	MODULO 03
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SS.HH NIÑOS
	1
	6.88
	6.88
	10
	MALO
	APAFA
	Material noble (muros de albañileria con confinamiento deficiente  y cobertura ligera de calamina)
	PRESENCIA EN MUROS DE FISURAS Y FALTA DE PINTURA. NO CUMPLE CON LA NORMA E.030, DEL RNE

	SS.HH. NIÑAS
	1
	3.38
	3.38
	10
	
	
	
	

	SS.HH PROFESORES
	1
	3.75
	3.75
	10
	
	
	
	

	VOLADIZO
	1
	2.96
	2.96
	10
	
	
	
	

	MUROS
	1
	2.39
	-
	10
	
	
	
	

	MODULO 04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUM/ AULA PSICOMOTRIZ
	1
	53.36
	53.34
	40
	MALO
	APAFA
	Material noble (muros de albañileria con confinamiento deficiente  y cobertura ligera de fibrocemento)
	PRESENCIA EN MUROS DE FISURAS Y FALTA DE PINTURA. NO CUMPLE CON LA NORMA E.030, DEL RNE

	VOLADIZO
	1
	7.88
	7.88
	40
	
	
	
	

	MUROS
	1
	4.18
	-
	40
	
	
	
	

	MODULO 05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DIRECCION + SALA DE PROFESORES
	1
	10.52
	10.52
	5
	MALO
	APAFA
	Material noble (muros de albañileria con confinamiento deficiente  y cobertura ligera de fibrocemento)
	PRESENCIA EN MUROS DE FISURAS Y FALTA DE PINTURA. NO CUMPLE CON LA NORMA E.030, DEL RNE

	COCINA
	1
	14.21
	14.21
	5
	
	
	
	

	VOLADIZO
	1
	3.91
	3.91
	5
	
	
	
	

	MUROS
	1
	2.96
	 
	3
	
	
	
	

	MODULO 06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AULA 5 AÑOS
	1
	54.55
	54.57
	25
	MALO
	APAFA
	Material noble (muros de albañileria con confinamiento deficiente  y cobertura ligera de calaminon)
	PRESENCIA EN MUROS DE FISURAS Y FALTA DE PINTURA. NO CUMPLE CON LA NORMA E.030, DEL RNE

	VOLADIZO
	1
	7.3
	7.3
	5
	
	
	
	

	MUROS
	1
	3.2
	-
	25
	
	
	
	

	MODULO 07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SS.HH NIÑOS
	1
	3.93
	3.93
	2
	MALO
	APAFA
	Material no noble estructura prefabrica  y cobertura ligera)
	MATERIAL PRECARIO. NO CUMPLE CON LA NORMA E.030, DEL RNE

	SS.HH NIÑAS
	1
	2.79
	2.79
	2
	
	
	
	

	VOLADIZO
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	MUROS
	1
	0.2
	-
	2
	
	
	
	

	ÁREA CONSTRUIDA NETA M2
	292.29
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MUROS
	 
	25.64
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VOLADIZOS
	 
	43.08
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PATIO 1 + COBERTURA
	131.08
	 
	26
	MALO
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
	LOSA DE CONCRETO
	PRESENTA GRIETAS

	PATIO 2 + COBERTURA
	130.21
	 
	40
	MALO
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
	LOSA DE CONCRETO
	PRESENTA GRIETAS

	AREA CONSTRUIDA TECHADA C/COBERTURA LIVIANA M2
	622.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VEREDA
	6.09
	 
	40
	MALO
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
	LOSA DE CONCRETO
	PRESENTA GRIETAS

	ÁREA CONSTRUIDA SIN TECHAR M2
	6.09
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ÁREA CONSTRUIDA TOTAL M2
	628.39
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CERCO PERIMÉTRICO
	54.00 ml
	 
	40
	MALO
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
	NOBLE
	FISURAS Y FALTA DE PINTURA

	MOBILIARIO Y EQUPAMIENTO
	1.00
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Fuente: ELABORACION PROPIA





MODULO 01
Ambientes ejecutados por la APAFA hace 40 años y comprende 02 ambientes de material noble que suman un área de 101.05 m2, es aquí donde los niños de 4 años reciben las clases actualmente y el otro ambiente contiguo ha sido acondicionado como archivo + depósito de materiales. Dichos ambientes poseen piso cerámico para el caso del aula y piso de cemento pulido para archivo + depósito de material. La cobertura es de fibrocemento con vigas y correas de madera. Cabe precisar que el actual ambiente de archivo + depósito de material educativo en su momento fue aula, pero que por el riesgo que ésta representa a comparación de los demás ambientes se le cambió de uso para evitar la cotidiana frecuencia con la que interactúan tanto alumnos como docentes en el desarrollo de sus actividades educativas.








CUADRO N°02: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
POR ESPECIALIDAD EN MODULO 01
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 01
	AULA 
4 AÑOS
	Muros con confinamiento deficiente
	La pintura se está desprendiendo de muros, puertas y ventanas. Los muros presentan fisuras en varios sectores.

	No cuenta 
con red de drenaje pluvial
	

Instalación existente muy precaria

	
	ARCHIVO + DEP. MAT. EDUCATIVO
	Muros con confinamiento deficiente
	La pintura se está desprendiendo de muros, puertas y ventanas. Los muros presentan fisuras en varios sectores.

	No cuenta con red de drenaje pluvial
	

Instalación existente muy precaria


Fuente: ELABORACION PROPIA


[image: C:\Users\Lenovo\Desktop\MUNI DE PIURA\COLEGIO N° 412 CATACAOS\FOTOS IE N 412\20190517_111830.jpg]

Foto N°01: Aula de material noble, presenta fisuras y 
desprendimiento de derrames en puertas y ventanas.

[image: ]

Foto N°02: Aula no cumple con áreas y diseño 
de acuerdo a normativa.

[image: ]

Foto N°03: Se observa muros con eflorescencias y 
desprendimientos parciales del tarrajeo.                                              









[image: C:\Users\Lenovo\Desktop\MUNI DE PIURA\COLEGIO N° 412 CATACAOS\FOTOS IE N 412\20190517_112208.jpg]

Foto N°04: Apreciamos la cobertura de fibrocemento 
con retazos, acción realizada a fin de salvaguardar el material 
educativo que se encuentra en esa zona. 



[image: ]

 Foto N°05: La estructura de madera presenta manchas,
lo cual denota la presencia de humedad.


MODULO 02
Espacio comprendido solo por 01 aula de material noble, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Catacaos hace 26 años y posee un área de 50.58 m2, es aquí donde los niños de 3 años reciben las clases actualmente. La cobertura es de fibrocemento y su estado de conservación es malo.
CUADRO N°03: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
 POR ESPECIALIDAD EN MODULO 02
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 02
	AULA 
3 AÑOS
	Muros de albañilería con confinamiento deficiente
	La pintura se está desprendiendo en muros, puertas y ventanas. Los muros presentan fisuras y la cobertura de fibrocemento se encuentra en regular estado.

	No cuenta
 con red de drenaje pluvial
	Instalación existente muy precaria


Fuente: ELABORACION PROPIA



[image: ]
Foto N°06: Piso del aula se encuentra en mal
estado de conservación.


[image: ]    [image: ]
Foto N°07: Columna presenta fisuras y colapso parcial del elemento estructural, 
en el caso de la cobertura se observa desfasada y rota en un extremo.



MODULO 03
Este módulo fue ejecutado por la APAFA hace 10 años, comprende 03 ambientes de material noble, con cobertura de calamina y piso cerámico. Este módulo posee un área total de 16.40 m2, es el lugar donde desarrollan las necesidades fisiológicas tanto los alumnos, alumnas y los docentes. Su estado actual es malo por lo que se recomienda una intervención adecuada que cubra la demanda existente.

CUADRO N°04: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
POR ESPECIALIDAD EN MODULO 03
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 03
	SS.HH
NIÑOS
	
Muros de albañilería con confinamiento deficiente



	La pintura se está desprendiendo de muros.

	Deficiente funciona-
miento
	Instalación existente muy precaria

	
	SS.HH
NIÑAS
	
	La pintura se está desprendiendo de muros.

	Deficiente funciona-
miento
	Instalación existente muy precaria

	
	SS.HH
PROFESORES
	
	La pintura se está desprendiendo de muros.

	Deficiente funciona-
miento
	Instalación existente muy precaria


Fuente: ELABORACION PROPIA
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 Foto N°08: puertas de ingreso a los SS.HH 
no cierran correctamente.
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Foto N°09: Puerta de acceso a los SS.HH de niños 
se encuentra descuadrada.
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Foto N°10: Piso donde se ubica el lavador de manos
presenta desniveles.






MODULO 04
Espacio ejecutado por la APAFA hace 40 años y comprende 01 solo ambiente de material noble, con cobertura liviana de fibrocemento y piso cerámico. Este módulo posee un área total de 57.54 m2 y es el lugar donde se desarrollan las posibilidades motrices, expresivas y creativas en los niños y niñas.

CUADRO N°05: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
POR ESPECIALIDAD EN MODULO 04
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 04
	PSICOMOTRI
CIDAD
	Muros de albañilería con confinamiento deficiente
	La pintura se está desprendiendo de muros, puertas y ventanas. Los muros presentan fisuras en varios sectores.

	
No cuenta 
con red de drenaje pluvial
	

Instalación existente muy precaria



Fuente: ELABORACION PROPIA
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Foto N°11: Cobertura presenta pequeños orificios por donde
ingresa el agua en temporada de lluvia. 
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Foto N°12: Presencia de eflorescencias en toda la 
parte inferior de los muros.
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Foto N°13: Muro colapsado y con evidente perdida
de sus propiedades físicas.






MODULO 05
Construcción ejecutada por la APAFA hace 5 años, posee un área de 27.69 m2 y comprende 02 ambientes de material noble, que incluye dirección y cocina, son de material noble con cobertura de calamina y piso cerámico para el caso de la cocina.


CUADRO N°06: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
POR ESPECIALIDAD EN MODULO 05
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 05
	DIRECCION + SALA DE PROFESORES
	Muros de albañilería con confinamiento deficiente
	La pintura se está desprendiendo de muros, puertas y ventanas. 

	No cuenta 
con red de drenaje pluvial
	
Instalación existente muy precaria

	
	COCINA 
	
	La pintura se está desprendiendo de muros, puertas y ventanas. 

	No cuenta con red de drenaje pluvial
	
Instalación existente muy precaria


Fuente: ELABORACION PROPIA
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Foto N°14: Muro exterior de dirección luce 
en buen estado, al igual que puerta de 
madera y ventana de vidrio crudo.
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Foto N°15: Ambiente de dirección posee piso cerámico,
muros tarrajeados y pintados en regular estado.
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Foto N°16: Ambiente de cocina en estado regular de 
conservación, pero con problemas en cuanto a
diseño y ventilación se refiere.
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Foto N°17: Interior de cocina posee piso cerámico,  
cobertura de calamina con estructura de madera.

MODULO 06
Espacio ejecutado por la APAFA hace 25 años y comprende solo 01 ambiente de material noble, es aquí donde los niños de 5 años reciben las clases actualmente. Este módulo posee un área de 57.75 m2 y cuenta con cobertura de calaminón, muros de ladrillo y piso cerámico. En el caso de puerta y ventana son de carpintería metálica.


CUADRO N°07: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
POR ESPECIALIDAD EN MODULO 06
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 06
	AULA 
5 AÑOS
	Muros de albañilería con confinamiento deficiente
	La pintura se está desprendiendo de muros, puertas y ventanas. Los muros presentan fisuras en varios sectores.

	
No cuenta 
con red de drenaje pluvial
	

Instalación existente muy precaria


Fuente: ELABORACION PROPIA
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Foto N°18: Fachada de ingreso al aula de 5 años se aprecia 
en regular estado de conservación.
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Foto N°19: Aula no cuenta con la adecuada ventilación 
e iluminación natural.
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Foto N°20: Fisuras en muros han sido ocultadas 
con pintura para darle mejor aspecto.









MODULO 07
Espacio acondicionado provisionalmente por la APAFA hace 2 años y comprende 
05 cubículos de material prefabricado (triplay) con una altura de 1.50m. Este módulo posee un área de 6.92 m2, es el lugar donde se desarrollan las necesidades fisiológicas los alumnos y alumnas. Su ubicación y estado actual es malo por lo que se recomienda una adecuada propuesta y con materiales de calidad.


CUADRO N°08: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
POR ESPECIALIDAD EN MODULO 07
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	MODULO 07
	SS.HH
NIÑOS
	Material no noble estructura prefabricada y cobertura ligera
	
La pintura se está desprendiendo en muros de triplay.
	
Deficiente funciona-
miento
	No existe instalación

	
	SS.HH
NIÑAS
	
	
 La pintura se está desprendiendo en muros de triplay.

	
Deficiente funciona-
miento
	No existe instalación



Fuente: ELABORACION PROPIA




[image: ]

Foto N°21: Cubículos de triplay con bastidores de madera
se encuentran en mal estado de conservación.
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Foto N°22: Urinario instalado provisionalmente
para satisfacer la demanda estudiantil.
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Foto N°23: Inodoro instalado de manera provisional 
para satisfacer la demanda estudiantil. Su estado
de conservación es malo.

OBRAS EXTERIORES
Fueron ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Catacaos y comprende patio 1, 
patio 2, vereda y el cerco perimétrico, siendo el conjunto de espacios, trabajos y obras que se realizan para complementar y mejorar el funcionamiento integral de una edificación con fines de recreación, circulación, protección, etc.

CUADRO N°09: DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
POR ESPECIALIDAD EN OBRAS EXTERIORES
	ITEM
	ESTADO ACTUAL

	
	ESTRUCTURA
	ARQUITECTURA
	INST. SANITARIAS
	INST. ELÉCTRICAS

	OBRAS 
EXTERIORES
	PATIO 1
	Inadecuado para su uso
	No interviene
	No cuenta con red de drenaje pluvial
	Instalación existente muy precaria.

	
	PATIO 2
	Inadecuado para su uso
	

No interviene
	No cuenta con red de drenaje pluvial
	Instalación existente muy precaria.

	
	VEREDA
(pasadizo)
	Inadecuado para su uso
	

No interviene
	No cuenta con red de drenaje pluvial
	Instalación existente muy precaria.

	
	CERCO PERIMÉTRICO
	DAÑOS GRAVES
	La pintura se está desprendiendo de muros. Los muros presentan fisuras en varias zonas.

	No interviene
	No interviene



Fuente: ELABORACION PROPIA
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Foto N°24: Piso de patio 1 presenta fisuras y grietas 
en toda la superficie.
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Foto N°25: Cobertura del patio 1 se encuentra en
regular estado de conservación.
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Foto N°26: Cobertura liviana del patio 2 presenta
vacío debido al desprendimiento de uno
    de sus elementos (calamina).











[image: ]

Foto N°27: Un sector del patio 2 es usado actualmente
 como comedor puesto que carecen de ese espacio.





[image: C:\Users\Lenovo\Desktop\MUNI DE PIURA\COLEGIO N° 412 CATACAOS\FOTOS IE N 412\20190517_111819.jpg]

Foto N°28: Superficie de piso de concreto de patio 2 se 
encuentra desgastada, además se observa roturas
 y resanes debido al tendido de redes (tuberías)
que se colocaron para habilitar nuevos SS.HH. 
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Foto N°29: Se observa el piso de concreto con fisuras y grietas 
en algunos sectores, siendo evidente el estado de 
deterioro en el que encuentra ésta área de la IE.
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Foto N°30: En la imagen se aprecia un portón de dos hojas
              instalado en el tramo central del cerco perimétrico. Cabe
             precisar que a la fecha se encuentra inhabilitado este acceso.
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Foto N°31: Cerco perimétrico presenta humedad 
y eflorescencias en toda su extensión.

INSTALACIONES SANITARIAS
Según el estado actual de las conexiones de agua y desagüe, se reportan 
problemas debido a la rotura y obstrucción de las mismas por lo que 
funcionan deficientemente. Las redes interiores están empalmadas a la 
red pública del sector.
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Foto N°32: Se aprecia un bebedero corrido con 
llaves de ½” en mal estado. 
C. SERVICIO BASICOS
INSTALACIONES ELECTRICAS
Según el estado actual se reportan problemas con la distribución de las redes eléctricas, siendo estas conexiones en su totalidad realizadas sin ningún tipo de especificaciones técnicas mínimas recomendadas para la especialidad. Este 
servicio se encuentra empalmado a la red pública.
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Foto N°33: Se observan aparatos eléctricos sin protección
alguna y con ausencia del cable a tierra.
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Foto N°34: La distribución de redes eléctricas se 
encuentra expuesta en casi su totalidad.
D. DIAGNOSTICO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

A continuación, se describe el equipamiento y mobiliario que se encuentra sin función o uso y requiere su reemplazo de la Institución Educativa Nº 412, ubicada en el Distrito de Catacaos, Provincia de Piura, Departamento de Piura que fue afectado por del Fenómeno del Niño 2017, para certificación del inventario de este mobiliario 2020 de la institución, se anexará la declaración jurada al Expediente Técnico. 


MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

	DESCRIPCION
	UNIDAD
	TOTAL

	
	
	BUENO
	MALO
	TOTAL

	MOBILIARIO

		 Sillas de madera (inicial)



	UND
	48
	97
	145

		 Mesas de madera (inicial) 



	UND
	12
	28
	40

		 Escritorio de madera 



	UND
	0
	4
	4

	   Silla de madera 
	UND
	0
	4
	4

		 Armario (inicial)



	UND
	5
	14
	19

		 Armario metálico (dirección-cocina)



	UND
	1
	6
	7

	   Mesa de madera 
	UND
	1
	2
	3

	   Sillas Plásticas
	UND
	5
	10
	15

	
	
	
	
	

	EQUIPAMIENTO

	Cocina pequeña 
	UND
	0
	1
	1
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Foto N°35: Mesa de madera presenta grieta
en forma longitudinal, pudiendo causar algún tipo
daño o lesión al tener contacto con esta parte de 
la superficie.



[image: ]
Foto N°36: Armarios presentan deformaciones, abolladuras
 tanto en el eje vertical como horizontal.
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Foto N°37: Archivador afectado por la humedad
no permite el cierre normal de puertas.  
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Foto N°38: Escritorio de madera del docente presenta 
abolladuras en superficie, patas y caras laterales.  
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Foto N°39: Apreciamos sillas en regular y mal estado, 
por lo que se tendrá en cuenta la restitución de cierto 
grupo y por otro lado se contemplará mantenimiento.  
[image: ]
Foto N°40: Mobiliario requiere reparación y pintura.
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3. [bookmark: _Toc10034452][bookmark: _Toc10126200][bookmark: _Toc10034453]CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.2 [bookmark: _Toc10126201]CONCLUSIONES:
El proyecto es de gran importancia para el desarrollo del A.H Juan de Mori del Distrito de Catacaos, con la rehabilitacion de la Infraestructura Educativa, se logrará mejorar la prestación del servicio en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 412 y el área de influencia del Proyecto.

En el marco de lo señalado por la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU que establece las “Disposiciones Sectoriales para las Intervenciones de Reconstrucción con Fines de Recuperación y Rehabilitación mediante Inversiones del Sector Educación Comprendidas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios”, señala que las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) con fines de Rehabilitación son intervenciones parciales delimitada por las edificaciones afectadas o en situación de riesgo estructural por el tipo de material (no noble) o por autoconstrucción, con propuestas basadas en el MBR.

Los módulos que forman parte de la Infraestructura Educativa de la I.E. N° 412, han sido afectados por el Fenómeno El Niño en el 2017 a causa de las fuertes precipitaciones. Esto ha ocasionado daños a nivel estructural por la excesiva humedad que fue transmitida por capilaridad a los sobrecimientos y muros, hecho que ha sido corroborado líneas arribas con el registro fotográfico presentado.

Los patios presentan grietas y fisuras, por lo que este importante espacio de recreación y esparcimiento se encuentra en mal estado de conservación generando incomodidad y accidentes en los usuarios.



















3.3 [bookmark: _Toc10126202]RECOMENDACIONES
Las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones, con fines de Rehabilitacion se recomienda realizar demolición y desmontaje de cobertura liviana según corresponda y sustitución de los Módulos acorde a los requerimientos técnicos para el buen funcionamiento del local Escolar.

Se recomienda la construcción de aulas pedagógicas que cumplan con la normativa vigente y que su determinación se realice considerando el número de alumnos y profesores registrados en el portal ESCALE.

Se recomienda implementar patio de formación techado que permita el desarrollo de actividades sin afectar la salud a causa del inclemente sol característico de la zona norte. 

En lo concerniente a Obras Exteriores (Patios, Cerco Perimétrico, Sistema de Evacuación, etc.), es necesario proyectarlos, en función a nueva Zonificación, que tenga en cuenta las actividades y usos, que no distorsionen, irrumpan y/o dañen los propios bienes de la Institución Educativa. 

En cuanto a las instalaciones eléctricas se recomienda la instalación de pozo a tierra en lugares estratégicos de la IE, así como el uso de materiales de óptima calidad que se ajusten a la normativa vigente y a las especificaciones técnicas del expediente técnico.

Se deberá considerar la reposición del mobiliario y equipamiento proyectado en cada ambiente tomando en cuenta las declaraciones juradas anexadas al informe.

21


image3.jpeg
MORROPON

caTACADS

SECHURA





image4.png




image5.png




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg
e
-





image13.jpeg
Iy

by e %'
N





image14.jpeg




image15.jpeg




image16.png




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg
J

S g ‘,,,.,4....‘.-4‘:«?-:.;-:-:4"





image24.jpeg




image25.jpeg




image26.jpeg




image27.jpeg
=

W7z - <

Wpe g,‘&





image28.jpeg




image29.jpeg




image30.jpeg




image31.jpeg
Laha B A€ e

© o e

),





image32.jpeg




image33.jpeg




image34.jpeg




image35.jpeg




image36.jpeg




image37.jpeg




image38.jpeg




image39.jpeg




image40.jpeg




image41.jpeg




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.jpeg




image45.jpeg




image46.jpeg
et N





image1.png




image2.png




image47.png




